南英政〔2026〕36号

英都镇人民政府关于印发《全镇电气

线路老化专项整治工作方案》的通知

各村委会，镇直各单位：

为深刻汲取近年来我镇电气火灾事故教训，着力防范化解因电气线路老化引发的重大安全风险，切实保障人民群众生命财产安全。经研究决定，在全镇范围内组织开展电气线路老化专项整治工作。现将《全镇电气线路老化专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

                      英都镇人民政府

                      2026年3月9日
（此件主动公开）

全镇电气线路老化专项整治工作方案
为全面排查治理电气线路老化安全隐患，提升全社会电气火灾防范能力，维护全镇安全生产形势持续稳定，特制定本方案。

一、工作目标

坚持“人民至上、生命至上”理念，以问题为导向，通过为期数月的专项整治行动，全面排查摸清全镇存在电气线路老化风险的场所底数。从严整治电气线路老化、敷设不规范、私拉乱接、超负荷运行等突出问题，推动落实电气线路更新改造和定期检测维护。力争通过专项整治，使全镇电气线路老化隐患得到有效治理，电气火灾事故明显降低，社会公众安全用电意识和企业单位电气消防安全管理水平显著提升。

二、整治范围与重点

（一）整治范围

本次专项整治覆盖全镇所有存在电气线路老化风险的场所，重点包括：

工业企业：特别是运营年限10年以上的工业企业，以及纺织、鞋服、电子、纸品、印刷、木制品等火灾危险性较高的丙类企业。

老旧建筑：2000年以前建成的老旧住宅小区、村民自建房，尤其是耐火等级低的砖木结构建筑、出租屋，以及脱贫户、低保户等特殊群体居住场所。

高层建筑：建筑高度大于27m的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。
重点场所：延伸至商场市场、宾馆饭店、学校医院、养老机构、文博单位、公共娱乐场所等人员密集场所，以及“九小场所”、物流仓储等火灾高风险区域。

农村地区：结合农村杆线整治工作，协同排查整治电力及通信线杆线缆的老化、杂乱、交越搭挂等安全隐患。

（二）整治重点内容

严查线路老化与敷设问题：重点排查电气线路是否超过使用年限、绝缘层是否破损老化、是否存在私拉乱接；检查线路敷设是否符合国家标准，是否穿管保护，是否直接敷设在可燃物上。

严查安全保护装置缺失：检查是否安装漏电保护器、短路保护装置，保护装置选型是否正确、功能是否有效。推广安装电气火灾监控探测器，提升预警能力。

严查用电管理违规行为：检查用电负荷是否超过线路初装容量；是否存在使用“三无”电器产品、劣质插线板等问题；检查电动车是否违规停放充电。

严查管理制度与人员配备：检查用电单位是否建立并落实安全用电管理制度；是否配备专业电工或委托有资质的机构定期进行电气系统维护保养及检测。

严查环境安全隐患：检查电气线路、配电箱、用电设备周围是否堆放可燃易燃物品；电表箱设置是否规范，材质是否符合要求。

三、职责分工

镇安委办、消安办：负责专项整治工作的总体统筹协调、督导检查和组织验收。建立定期会商机制，通报整治进展和火灾形势。

各村：落实属地管理责任，成立专项整治领导小组，负责组织发动基层网格力量，全面开展排查摸底、宣传动员，特别要对辖区内老旧小区、群租房、沿街商铺等低压用电混乱区域进行重点摸排，对辖区内高层建筑、商场市场、宾馆饭店等人员密集场所进行联合执法检查，督促排查和整改情况报送等工作。

行业主管部门：按照“管行业必须管安全”原则，企业办、住建、教育、民政、文旅、卫健等部门负责督促指导本行业领域所属单位开展电气线路老化排查整治。

电力部门（供电公司）：负责提供技术支持和培训，协助排查“表前”线路隐患，依法依规对用户产权外的电力设施进行改造和升级。配合排查整治电力线路与通信线路交越、搭挂的隐患点。

企业办及相关运营商：负责牵头整治通信线缆杂乱、老化问题，移除废旧线缆，规范线路架设。

社会单位与企业：严格落实主体责任，定期组织对公共区域电气设备进行维护保养，确保消防电源正常供电，全面开展自查自纠，聘请专业人员或机构进行电气检测，对发现的隐患做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，形成闭环管理。

低压及居民用户：自觉维护家庭用电安全，定期检查室内线路、开关插座，不私拉乱接电线，不超负荷使用电器。严禁在公共门厅、疏散走道、楼梯间停放电动自行车或充电。
四、时间步骤

专项整治自2026年3月开始，至2026年12月底结束，分四个阶段进行：

动员部署阶段（2026年3月）：召开会议部署，明确任务分工。开展基层排查人员、企业安全管理人员和电工的专业培训。

全面排查阶段（2026年4月—8月）：各行业部门组织力量，对照整治重点，对辖区内和行业内的整治对象进行全面排查摸底，建立隐患台账和改造对象库。各企业、单位同步完成首次自查。

集中整治阶段（2026年9月—11月）：对排查出的隐患，督促责任单位限期整改。推广“试点先行”模式，选取隐患突出区域或单位进行重点改造，形成经验后全面铺开。对拒不整改或存在重大隐患的单位，依法采取责令停产停业、挂牌督办等措施。供电、通信等部门同步推进线缆改造工程。

巩固提升阶段（2026年12月）：总结整治经验，分析共性问题，推动将电气安全检测、老旧线路改造纳入常态化管理，探索建立电气火灾意外保险、使用维修基金改造等长效机制。

五、工作措施

强化技术检测与改造：鼓励和引导单位聘请有资质的电气检测机构进行专业化检测。对居民住宅，推动落实“每户配备1个漏电保护器”等安全措施；对老旧线路，实施“表下线”改造，鼓励采用铜芯电线并规范穿管。

强化执法监管：加大监督检查力度，对未开展排查整治、隐患整改不到位的单位，依法严肃查处；对导致发生火灾事故的，从严倒查责任。将电气线路规范敷设作为企业评先评优的参考条件。

强化宣传培训：利用各类媒体宣传电气火灾案例和安全用电常识。印制发放安全用电手册，在电表箱、电气设备间张贴警示标识。组织企业开展员工电气安全培训和应急演练。

强化信息报送：各村、各牵头部门要明确专人负责信息统计，定期向镇安委办、消防办报送工作进展、隐患清单和整治情况。

六、工作要求

提高认识，加强领导。各单位要充分认识电气线路老化问题的严重性和整治工作的紧迫性，主要领导亲自抓，确保整治工作取得实效。

密切协作，形成合力。各部门、各村要树立“一盘棋”思想，加强沟通协作，联合开展检查执法，共同破解整治难题。

保障投入，注重长效。要积极探索多元化经费保障机制，鼓励用户自筹、社会资金参与。在整治隐患的同时，要着力构建“企业自查、行业排查、政府督查”的电气安全长效管理机制。

请各村分别于2026年3月15日前、8月25日前、12月25日前将隐患台账及改造对象库、工作进展及隐患整治情况报送至镇安委办。

联系人：林珊伟，联系方式：13505043313，

邮箱：ydaj1234@163.com；

附件：1.电气线路老化专项隐患排查标准

2.英都镇电气线路老化专项整治明细表

抄送：镇党政领导、人大主席。

英都镇人民政府办公室                     2026年3月9日印发

附件1

电气线路老化专项隐患排查标准
	序号
	隐患类别
	排查标准

	1
	用户（涉网）设备安全隐患
	1.设备未定期开展预防性试验或试验不合格，开关、变压器等设备异常、柜体（箱体）不紧密、电缆孔洞未封堵。
2.用户内部杆塔、架空线路或进线电缆存在安全隐患。

3.用电负荷超过申请容量、线路设备超载运行
4.设备通风散热异常、站房内堆放杂物、门窗破损或无法关闭严密。
5.保护定值、投退设置不正确或保护告警异常。

6.自备应急发电机无独立接地网、自备应急电源与电网电源未装设可靠的电气或机械闭锁装置、未配备双投四极投切装置、自备应急电源启动时间不满足安全要求。
7.自备发电机组漏油或存在易燃隐患、未定期进行开机试验。

	2
	用户内部管理及电气安全隐患
	1.楼宇雷电防护装置未定期检测，防雷接地触点不牢固，办公楼楼顶避雷网锈蚀严重、倒歪。
2.电气设备柜门未上锁、门锁缺失；接地设施缺失、严重锈蚀、损坏，接地阻值不合格（保护接地≤4Ω，防雷接地≤10Ω，共用接地≤1Ω；所有金属管道、设备外壳、PE线应可靠连接，从设备到接地极无断点）。
3.低压供电线路存在绝缘老化、受损、接线裸露等现象，露天照明、配电箱柜等带电设施外观损坏，存在线路短路及漏电风险。
4.在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。电气线路、开关、插座、配电箱、灯具等敷设不符合消防技术标准；电器开关、刀闸、空气开关出现损坏、金属裸露、掉盖等缺少保护措施现象。
5.楼宇内私拉乱接电源电线，使用“三无”电器产品或超额定容量使用大负荷电器设备；使用国家明令淘汰或劣质的插线板；未及时关闭用电设备电源。
6.安装光伏新能源的，光伏组件出现背板防火层或阻火层损坏或缺失、接地不正确，以及逆变器、电缆等组件短路、过载导致局部过热等问题。
7.防火门口、过道，居民楼电表箱存在堆放易燃杂物；公共门厅、疏散走道、楼梯间停放电动自行车或充电。
8.没有安装漏电保护器及短路保护装置，保护装置选型不正确、功能失效。
9.用电单位没有建立并落实安全用电管理制度；没有配备专业电工或委托有资质的机构定期进行电气系统维护保养及检测。

	3
	施工用电安全隐患
	1.外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且未采取防护措施。
2.施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采取TN-S接零保护系统；配电系统未采用三级配电、二级漏电保护系统；重要设备未采用“一机一闸一漏一箱”系统。
3.未建立施工用电管理措施，未明确施工用电安全责任人、安全管理人员等；未定期检查电气线路绝缘电阻和接线情况。


附件2

英都镇电气线路老化专项整治明细表

	序号
	村别
	用电地址
	用电户号
	隐患类别
	隐患描述
	整改措施/要求
	整改责任人
	联系电话
	辖区供电所（网格）
	整改情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


